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Elinstallationer i lantbruk och hastverksamhet 2019:1

I tabell 7.2 Ungefirligt l[jusbehov och rekommenderad kapsling i olika lokaler pa sidan 21 har
det smugit sig in ett fel vad avser kravet pd D-mérkta armaturer i Stall/box. Se rittad version

nedan.

Haststall
Stall/box

Sadelkammare
Spolspilta
Utebox
Ridhus

Med vénlig hilsning
Brandskyddsforeningen

100
100

200
100
100-200

Brandskyddsforeningens Service AB  556114-9617

IP 54 D’
IP 23/54 \D/*
IP 55 D/
IP 54 D/

IP 23/54 \D/*

IP beroende pa
underlag

Box 472 44 100 74 Stockholm Arstadngsvégen 21 C 08-588 474 00 www.brandskyddsforeningen.se






	Rättelseblad Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet 2019:1
	Tom sida

