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6  Planering och projektering
 Förtydligande kring att krav ska uppfyllas inom täckningsområde.

6.4.3.2  Utöver ovanstående ska följande krav uppfyllas inom täckningsområdet:

a) Antalet högtalare för en byggnad ska aldrig understiga två (2) stycken, även om en (1) högta-
lare är tillräckligt för att uppnå lämplig ljudnivå.

b) Minst en (1) högtalare ska finnas för varje våningsplan.
c) Minst en (1) högtalare ska finnas för varje brandcell. Detta gäller dock inte mindre brand  celler 

där personer normalt inte vistas, till exempel soprum.


